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Le Maire

S
I

Arrété N° 2021 00429 VDM

SDI 19/235 - ARRETE DE MISE EN SECURITE - 23BIS QUAI DE LA JOLIETTE - 13002
MARSEILLE - PARCELLE N°202810 E0037

Nous, Maire de Marseille,

Vu les articles L 2131-1, L2212-2 , L2212-4 et L2215-1 du code général des collectivités
territoriales,

Vu les articles L 511-1 et suivants ainsi que les articles L 521-1 a L 521-4 du code de la construction
et de I’habitation, (cf. Annexe 1),

Vu les articles R 511-1 et suivants du Code de la Construction et de I'Habitation,

Vu larrété de délégation de fonction consentie par Monsieur le Maire n°2020 03084 VDM du 24
décembre 2020, a Monsieur Patrick AMICO en charge de la politique du logement et de la lutte
contre 1'habitat indigne,

Vu l'avis réputé favorable de I'Architecte des Batiments de France,

Vu le courrier d'information préalable a I’engagement de la procédure de mise en sécurité prévu par
les articles L511-10 et suivants du Code de la Construction et de 1’Habitation, adressé le 19 aout
2019 et notifié le 23 aolt 2019 au syndic, faisait état des désordres constructifs affectant
I’immeuble,

Vu le rapport de visite diment établi par les services de la Ville de Marseille en date du 8 aotut 2019
portant les désordres constructifs susceptibles d'entrainer un risque pour le public dans l'immeuble
sis 23bis quai de la Joliette - 13002 MARSEILLE,

Considérant 1'immeuble sis 23bis quai de la Joliette - 13002 MARSEILLE, parcelle cadastrée
N°202810 E0037, quartier La Joliette,

Considérant que, lors des visites techniques en date du 2 aott 2019 et 18 janvier 2021, les désordres
constructifs suivants ont été constatés :

Caves :
- corrosion des aciers et poutres métalliques en soutien du plancher haut,

Parties communes :

- dégradations des peintures et enduits sur les parois du hall d’entrée de I’'immeuble ainsi que
sur celles de la premiere volée d’escaliers,

- large fissure avec cassure de certains éléments de maconnerie, et perte d’adhérence de
I’enduit sur la cloison séparative de I’entrée et du local du rez-de-chaussée situé au sud,

- poutrelles préfabriquées en béton armé cassées au passage d’une canalisation au travers des
paliers du 2éme et du 3eme étage,

- fissurations de la sous-face des volées d’escaliers, situées au raccord avec le mur d’échiffre,
- fissurations de la sous-face des volées d’escaliers, situées perpendiculairement a la pente de
la paillasse,
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- fissures du mur de fagade coté intérieur le long des escaliers—aacces—rar—crme—rocmme
¢tages,

- fissures du mur d’échiffre au niveau du plancher au S5éme et 6eme étages,

- fissures et désolidarisation du platre sous les volées fissurées et au niveau du plafond du
dernier palier,

- taches de dégats des eaux au plafond du dernier palier provenant de la toiture,

- fuite et coulées d’eau du conduit d’évacuation des eaux sur le palier central, allant du 2°
étage au rez-de-chaussée,

Courette en redent :
- ouvertures localisées des joints de la facade en pierre,

Facade avant sur cour
- dégradation du conduit des eaux pluviales

Appartement 5°¢ étage gauche :

- présence de gravois au sol, suite a la réalisation de 1’étaiement, pouvant exercer une
surcharge du plancher,

- ouverture des faux-plafond, lors de la réalisation de 1’étaiement,

Appartement 6éme étage gauche :

- revétement de sol en tomettes trés dégradé dans 1’entrée,

- souplesse du sol sous la pression du pied a I’entrée de la cuisine, le frigidaire semble
encastré dans le sol,

- fissure horizontale de la cloison séparative du séjour et de la salle de bains,

Appartement 6éme étage droite :
- fissures dans les platres et tiches de dégats des eaux au plafond de I’appartement provenant
de la toiture,

Dans les combles :
- dégradation et ouverture du bois d’une panne intermédiaire, cOté cour
b b
- présence de gravois et encombrants sur sol des combles pouvant exercer une surcharge,

Considérant que la reprise et consolidation du scellement d’un profilé métallique au 6° étage de la
fagade est (immeuble mitoyen) dans la courette technique réalisé par la copropriété mitoyenne, a été
constaté lors de la visite technique du 18 janvier 2021,

Considérant que les travaux de mise en sécurité provisoires ont été diment attestés en date du 20
janvier 2021 par Monsieur Malik Bouras, Architecte DPLG — L’Atelier du Chateau, domicilié 180
chemin de Chateau Gombert — 13013 MARSEILLE,

Considérant que les travaux de mise en sécurité provisoires par I’installation d’un étaiement dans le
logement du 5° étage gauche rendent le logement temporairement inhabitable, ainsi que
I’appartement situé au dessus dont le plancher est étayé, il y a donc lieu d’interdire I’occupation et
I’utilisation de ces deux logements,

Considérant les désordres structurels identifiés dans les caves, constatés lors de la visite technique
du 18 janvier 2021, et dans P’attente de I’avis technique du bureau d’études, il y a lieu d’interdire
I’accés aux caves,
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